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Valls, 18/02/2021

INFORME D'ANALISI DE CONTROL D'AIGUA DE CONSUM (ACN+Nitrats) SOL-LICITAT PER:

AIGUES DE MONTBLANC
C/FONT MAJOR, 4
43400 MONTBLANC
Recollit per: Propi interessat
N° Mostra: 73735
Referéncia: 40X Xarxa Urbana de llla. Codi SINAC 315809
Data recollida de mostra i inici analisi:  11/02/2021
Data fi d'analisi: 17/02/2021

Valor Parameétric

Parametre Resultat Unitats (RD140/2003 i RD902/201 8) Métode Analitic

Olor - o _No s'a;ecia Ind. Dil. o Diluci6_1/3 25°C PNT o;) *_Ind;( Dilucié -
Sabor No s'aprecia ind. Dil. Dilucié 1/3 25°C PNT 022Q *Index Dilucio

Clor lliure 0,30 mg Ci2/\. 1 PNT 005 IS Mesura in situ DPD
Clor combinat <0,05 mg CI2/I. 2 PNT 005 1S Mesura in situ DPD
pH 8‘2 unitats de pH 6,5-9,5 PNT 015 QPotenciometria
Color 5 mg/l P/Co 15 PNT 060Q Index Pt/Co
Conductivitat a 20°C 633 uSficm 2.500 PNT 016 QElectrometria
Terbolesa 0,76 UNF di:):sli?isf? 2 I xaes do ‘i, PNT 007 Q Nefelometria
Amoni <0,05 mg NH4/l. 0,5 PNT 009 QEspectrofotometria
Nitrats ) 7 mg NO3/. 50 PNT 006 QEspectrofot—om-;t_ri—aw
Aerobis a 22°C 0 UFCen1mi Sense c(%)rj;/gs;?hémals PNT 001 MIC Recompte en placa
Escherichia Coli 0 UFC en 100 mi 0 PNT 009MIC Filtracié membrana
Coliforms Totals 0 UFC en 100 ml W 0 PNT 009MIC Filtracié membrana
Clostridium Perfringens 0 UFC en 100 mi 0 PNT 003MIC Filtracié membrana

Qualificacié de l'aigua:  £4s resultats obtinguts en els pardmetres analizats compleiven efs va/fors paramevics
oescrits en e/ RD 140/2003 7 ef RD 902/2078.
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Fidel Roig
Director Técnic

{*) Els metodes marcats amb un asterisc estan fora de |‘abast d’acreditacio.
(1} Laboratori Analitic Valls disposa de procediments per eslimer la incertesa de mesura.
Els resultats obtinguts corresponen tnicament a la mostra analitzada.
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