H3 laboratoris

EXI”ERTS EN SALU” “YBIELTAL

H3 LABORATORIS 2017, S.L.
INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA
Tino. 977 477 433  Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A /14289

TV g {

[

Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccié

‘Nom Cial, AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS |, 16
' Telefons 977 863 018 MONTBLANC

tFax TARRAGONA 43400

Recollida per CLIENTE

lTipus de mostra AlGUA CONSUM HUMA

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
Motiu de controf  CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 802/2018

\Referéncia Client 02-D

Data Presa Mostra 17/01/2018 11:15

J~ta Recepcié 17/01/2019 12:39
b 4

- ainici Analisi 17/01/2019 13:49
Data Final Analisi 21/01/2019 09:39

‘Data Emissi6 Informe  29/01/2019 14:21

" OBSERVACIONS p

PARAMETROS IN SITU: ;
ESTADODELA OK !
MUESTRA .
INCIDENCIAS -

| MUESTA ACEPTADA SI |

' OBSERVACIONES

PROPORCIONADAS

POR EL CLIENTE

CLORO LIBRE 0.52

RESIDUAL (ppm) ‘
TURBIDEZ(NTU) 0.85

GRUP FISIC-QUIMIC

PrqiveslAssaigsr Urli!:ats Rgsultatg_ ponceqtrgcié Mé)_dma WL.C. N WMeto_dflogria}”
Conductivitat _..uSfcm L9267 2500 _ s4-128ap Nomma UNE-EN 27885:1984
Cior lliure residual mg/ 0,48 0,2-1,0 001 Norma UNE-EN iSO

7 e e i . _ . i ... 7393-2:2000
Clor residual combinat x) mg/l 0,02 2 0.01 Norma UNE-EN iSO

) e o e 7393-22000

"‘ udes. pH 8,3 6,50 bl 9,50 4,01 _ 10'01 Norma UNE-EN ISO

ORGANOLERTICS

10623:2012

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C Metodologia
Color mg/| Pt/Co_ 1 15 . Espectofotomatia |
Olor _Indice 1 3 Norma UNE-EN 1622:2007
Sabor _Indice 15 3a25C B ~ Norma UNE-EN 1622:2007
Terbolesa UNF. <0,39 1a5 0,39 e 150
' 7027:2001
A,
Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
Amoni _mall <0,26 05 0.2 pCisEeamet®
LABORATOR! inserit al registre de Iaboratoris de salut ambiental i alimentaria de I Agércia de Salut Publica de Catalunya, amb al nimero de registre Pagina 1 de 3

LSAAS19-14.

Empresa certificada bajo 1S08001:2015 con numero de certiicade 0.04, 18091
Conforme a lo que establece el REGLAMENTO (UE} 2016/679 de 27 de abril de 2018, le informamos que los datos personales proporcionados son
confidenciales y forman parte de los tratamisntos titularidad de H3 LABORATORIS 201 7, 8.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestién y servicio, asi
como proporciongrle informacitn referente & nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios sleztrénices salve que nes
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H3 laboratoris

EXPIRT™L EWd SALUT AMBIENTAL Tlno.977477433 FEX
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 14289 Ao
W S

Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccio

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS [, 16
| Teléfons 977 863 016 MONTBLANC

Fax TARRAGONA 43400

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Motiu de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client  02-D ]
Data Presa Mostra 17/01/2018 11:186 ' OBSERVACIONS ‘
Ntz Recepcid 17/01/2019 12:39 PARAMETROS IN SITU: ]
i . .alnici Analisi 17/01/2019 13:49 ESTADODE LA OK
Data Final Anafisi 21/01/2019 09:39 | MUESTRA

Data Emissic Informe  20/01/2019 14:21 | !NCIDENCIAS

MUESTA ACEPTADA Sl
OBSERVACIONES
PROPORCIONADAS
POR EL CLIENTE

CLOROC LIBRE 0.52
| RESIDUAL(ppm)

Proves/Assalgs Unitats Resuitats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
Coliforms totals ufc/100ml 0 N L2014 |
Escherichiacoli = __ _ ufc/100m! 0 o e SR SO E30571:2014 |
.Bacteris Aerobis Totals 222°C _ wfeml 5 RN RD0222 THRh
Segun RD140/2003

Clostridium perfringens. ufe/100ml _ 0

K Me

018

Réal De-cret-c->"90."2;v’2

x) El céllcufo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores af limite de deteccién. Los resultados especificados en el apartado "Identificacion de la muestra” han sido
realizados " in situ " en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el laboratorio de anélisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicara el pardmetro extemalizado: €). Explicacion: el simboio " <"
precedente a un resultada , significa que el valor obtenido estés por debajo del limite de cuantificacion. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposicién del
cliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable.

El presante informe s6io da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, ia procedencia, la referencia y toda la informacién referente a la muestra ha sido proporcionada por
el cliente.

La copia parcial ¢ total de este documento requiere ia autorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.

LABORATQRI inscrit al registre de laboratonis de salut ambiental i alimentaria de i* Agéncia de Salut Plblica de Catalunya, amb el numero de registre Pégina 2de3
LSAA-319-14,
Emprasa certificada bajo 1S09001:2015 con numerc de certificads (.G4.18091
Conforme a lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril do 2018, le informamas Gue los datos personales proporcionados son
confidenciales y ferman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, 8.L., con la finglidad de apilizar nuestra gestion y servicio, asi
como propercionarie informacién referente a nuestros productas y servicios que puadan ser de £ interés, incluso por medios elecirénicos salvo que nos



H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 - INFORME D'ASSAJOS
H Ia b O ra to rl S Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43208 REUS - TARRAGONA

EYPERTS =M SALUT AMECIENT®:L Tino. 877 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com  www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 14289 AL e
‘Nom Fisc IUES DE MONTBLANC, S.L. Direcci6
!Nom Cial, AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS I, 18
Teléfons 977 863 016 MONTBLANC
Fax TARRAGONA 43400

, Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

|Recollida per CLIENTE
.Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

lMotiu de controf CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
‘Referéncia Client  02-D

'Data Presa Mostra 17/01/2019 11:15 OBSERVACIONS
| P~ta Recepcic 17/01/2019 12:39 PARAMETROS IN SITU:

‘= .alnici Analisi 17/01/201913:49 | ESTADO DELA 0K
Data Final Analisi 21/01/2019 09:39 | MUESTRA

Data Emissio informe  29/01/2019 14:21 INCIDENCIAS -
MUESTA ACEFPTADA 8SI

OBSERVACIONES
- PROPORCIONADAS
. | POR EL CLIENTE
CLORO LIBRE 0.52
I | RESIDUAL(ppm)
| TURBIDEZ(NTU) 0.85

Director de Laboratorio Analista Laboratorio
Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas

LABORATORI inscrit ai registre de laboratoris de salut ambientaf | alimentaria de I Agéncia de Salut Pliblica de Catalunya, amb el ndmero da registre
LSAA-319-14.
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como proporcicnarle informacién referente a nuestros productos y servicios que puadan ser de su interés, incluso por madios elestrénicos salvo que nos
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