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ldentificacié (je_ la mostra [

AIGUA CONSUM HUMA

CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

ACP 20-X
12/07/2019 11:30
12/07/2018 12:20
12/07/2019 13:20
06/08/2019 14:1

esns 12/08/2019 09:05

GRUP FISIC-QUIMIC

Provas/Assaljs Uinitais Rasulists Gonosntracht Mixima LG i
pH &) udes. pH 7.6 6.5-9.5 5 PNT_003
CONDUCTIVITAT &) pSiem 1.035 2500 10 PNT_034
CLOR LLIURE e} mg/l 0,36 1 0,05 PNT_021
CLOR COMBINAT e) mg/l 0,02 <0,05 PNT_021
OXIDABILITAT e mg/l 1.28 5 0,5 BNT_058

Froves/As ."-”.-.!.'--_.w nitals Ranyitaly Contantracid Mixima T Maigdeiogia
OLOR €) 1 3 1 PNT_056
SABOR e) 1 3 1 PNT_057
COLOR e} mg/l Pt/Co <5 15 1 PNT_064
TERBOLESA e) U.N.F. 1,3 5 3 PNT-_40

CATIGNS
Frovves/Assaigs Unifsta Hezaiteis Coneentracic Mavima L. Retudalogie

AMON[ e) mg/! <0,05 0.5 0,05 PNT_036
CALCI e} ugAl 101,6 <200 PNT_025
SODIl e) mgfi 10,4 200 0,3 PNT_025
LABORATORI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i algmi:sﬁal Agéncia de Salut Plblica de Catalunya, amb el nimerc de registre Pagina 1 de 8

Emprasa certificada bajo 1S02001:2015 con numera de certificado 0.04.18081
Conforme & lo que astablece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2018, le informamos que [os datos personales proporgienados son
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularided de H3 LABORATOR!S 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestién y servicio, asi
comeo proporcionarle infermacion referente a nuestros preductos y serviclos que puedan ser de su interés, incluse per medios electndnicos salvo que nas
manifiests el cortrario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacidn, cancelacidn, oposicidn y en su caso, portabilidad y limitacion, ervianda un
escrito acompariando una fotocopia del D.N.| a la siguiente direccién: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un comeo electranico a
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AIGUA CONSUM HUMA !
CLIENTE i
MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT |'
CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018 I
ACP 20-X .

12/07/2019 11:30 ] o |
12/07/2019 12:20 |
12/07/2019 13:20 |
06/08/2019 14:31 | !

12/08/2019 09:05

Praves/Assaigs Elriiiats Regultals Crencantrasi Ml LC. Metordologla
NITRITS e) mg/i <0,10 <0.1 0,05 PNT_074
NITRATOS g) mg/! 17,6 50 1 PNT_068
FLUORURS e) mg/| <0,5 1.5 0,1 PNT_068
SULFATS g) mg/l * 382 250 10 PNT_068
CLORUR e} mg/l <25 250 10 PNT_072
CIANURS e} ug/| 0,03 0,01 PNT_108

METALLS

FrovaniAzssins Homzls Fapultais Conecaniracil Miotms LE. Matodalogis
ALUMINI e} [Ve]]] <20 200 10 PNT_025
ANTIMONI e} uo/ <1,0 5 <5 PEI958
ARSENIC &) pa/l <1,0 10 <5 PEIZ56
SELENI e) ug/l <1,0 10 <10 PEI958
MERCURI e) gl <0,30 1 <1 PEI958
BOR &) mg/l <0,05 1 <02 PNT_122
CADMI g) [Ve]j| <0,6 5 0.2 PNT_025
COURE e} pgfl 2 2 0,1 PNT_025
CROM e) pg/l <25 50 25 PNT_025
FERRO e) uadl 60,00 200 50 PNT_032
MANGANES e) ugfl <25 50 25 PNT_025
NIQUEL e) uoA <4,0 20 4 PNT_025
PLOM &) ugA <4.,0 10 4 PNT_025
LABOR:TORI inscrit al reglstfe de laboratoris de salut ambiental i alm%cf“lj Agéncia de Salut Pablica de Catalunya, amb el nimero de registre Pagina 2 de 8

Empresa certificada bajo 1IS09001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforme a lo que establece el REGLAMENTO {UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informames que los datos personales proporcionados son
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, S.L., con la finaiidad de agilizar nuestra gestion y servicio, ast
coma proporcionarie informacién referente a nuestros productos y servicios qua puadan ser de su interds, incluse por medios electronicos salvo gue nos
manifisste el contrario. Pugde ejercer sus derechos de acceso, rectificacién, cancelacidn, oposicidn ¥ en su case, portabilidad y limitacién, enviando un
escrito acompanando una fotocopia del D.N.I a !a siguiente direccidn: Av. de Falset, 138 - 43206 REUS o enviando un comeo electrdnico a
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Identificaci6 de la mostra - . Sl — Tl

AIGUA CONSUM HUMA

CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD $02/2018

ACP 20-X
12/07/2019 11:30
12/07/2019 12:20
12/07/2019 13:20

: 06/08/2018 1431

v 12/08/2019 09:05

COMPOSTOS VOLATILS HALOGENATS VOCX

Provess/ Ansalgs Unitate Flesnialtale Consentrasid Maxima LG Metodologia
1,2-DICLOROETA &) -ugi <1,0 3 1 PNT_206
SUMA TRICLORETE + yght <4,0 10 <10 PNT_218
TETRACLOROETE

HIDROCARBURS AROMATICS POLICICLICS (HAP

Proves/Aseaigs fainivaia Resultais Concentracis Maxima L. Metodologia
ACENAFTE &) ug/l <0,01 0,01 PNT_218
ACENAFTALE e) ugfl <0,01 0,01 PNT_218
ANTRACE e) Hg/l <0.01 0,01 PNT_218
BENZO({a)PIRE e) Ho/l <0,01 0.01 0,01 PNT_218
BENZO(a)ANTRACE €) [Vsl]] <0,01 0,01 PNT_218
CRISENO e) Mg/l <0,01 o.M PNT_218
DIBENZO(a,h}JANTRACE e) Ho/l <0,01 0,01 PNT_218
FENANTRE e) Hgh <0,01 0,01 PNT_218
FLUORANTE e) [Hef] <0,01 0,01 PNT_218
FLUORE €) Hg/l <0,01 0,01 PNT_218
NAFTALE e) ugll <0,01 0,01 PNT_218
PIRE e) , /! <0,01 0,01 PNT_218
BENZO(b)FLUORANTE e) ugll <0,01 0,005 GCMs
BENZO{g,h,i)PERILE e) ugfl <0,01 0,01 PNT_218
BENZO(k)FLUARANTE e) pgfl <0,01 0,01 PNT_218
INDE(1,2,3-cd)PIRE &) pof <0,01 0,01 PNT_218
LABORATORI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i al{némﬁasdi{ Agéncia de Salut Piblica de Catalunya, amb el nimero de registre Pagina 3 de 8

Empresa cartificada bajo 1509001:2015 con numero de certificado 0.04.18051
Conforme z lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abiil de 2016, |e informamos que los datos personales proporcienzdos son
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABCRATORIS 2017, S.L., con la finalidad da agilizar nusstra gestion y servicio, ast
oMo proporsionarle informacian referente a nuestros productos y senvicies que puedan ser de su interés, incluso por medies electrénicos salve que nos
manifieste el confrario. Pusde sejercer sus derachos de accase, rectificacidn, cancelacicn, sposicidn ¥ en su £ase, portabllidad y fimitacion, envianda un
escrite acompariande una fotocopia del D.N.I a la siguiente direccién: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un cormreo electrénico a



H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 . INFORME D'ASSAJOS
H | a t] O ra tO I ] S Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tino. 977 477 433  Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15350 UERET A KR
Identificaci6 del client — SN ]
I L AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Hirngenid |
i L AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS |, 16 !

977 863 016 MONTELARE !
TARRAGONA 43400 |

AIGUA CONSUM HUMA i
CLIENTE {
MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT I
CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 802/2018 !
ACP 20-X
12/07/2019 11:30
12/07/2019 12:20
12/07/2019 13:20
06/08/2019 14:31
12/08/2019 09:05

ISODRIN e) <0,10 GCMS
CLORDA TRANS e) pg/l <0,1 0.10 0,1 PNT_218
CLORDA CIS €) pg/l <0,1 0.10 0,1 PNT_218
ALFA-HCH g) ug/l <0,1 0,10 0.1 PNT_218
BETA-HCH &) ng/t <0,1 0,10 0,1 PNT_218
DELTA-HCH &) pgfl <0,1 0.10 01 PNT_218
GAMMA-HCH (LINDA) ) pafl <0,1 0,10 0.1 PNT_218
HEPTACLOR &) ] pafl <0,03 0.03 0,03 PNT_218
ALDRIN ¢) e <0,03 0.03 0,03 PNT_218
HEPTACLOROEPOXID e) g <0,03 0.03 0,03 PNT_218
ALFA-ENDOSULFA &) ug/l <0,1 0.10 01 PNT_218
BETA-ENDOSULFA &) pg/l <0,1 0.10 0,1 PNT_218
ENDQSULFAN-SULFHATE &) ug/l <0,1 0.10 0.1 PNT_218
NONACLOR CIS e) ol <0,1 0,10 0,1 PNT_218
NONACLOR TRANS e) ug/l <0,1 0.10 01 PNT_218
p,p-DDD e) g/l <0,1 0.10 o1 PNT_218
p.p-DDE e) pg/l <0,1 0.10 0.1 PNT_218
p.p-DDT €) ug/t <0,1 0,10 oA PNT_218
DIELDRIN €) ugfl «0,03 0.03 0,03 PNT_218
ENDRIN e) g/l <0,1 0.10 0 PNT_218
ENDRIN ALDEHID e) Ul ]]] <0,1 0.10 0,1 PNT_218
ENDRIN CETONA e) pg/! <0,1 0,10 0,1 PNT_218
METHOXYCHLOR e} pg/l <0,1 0,10 0,1 PNT_218
LABORATCRI inscrit al registre de labaratoris de salut ambiental | alimentaria de F Agéncia de Sajut Publica de Catalunya, amb el nimere de registre Pagina 4de8

LSAA-318-14.
Empresa certificada bajo IS03001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforms a lo que estableca el REGLAMENTO (UE) 2016/67S de 27 de abril de 20186, le informamos que los datos personales proporcionados san
confidenciales y farman parte de los iratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestidn y servicio, asi
como proporcionarle informacion referente a nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios electrénicos salve cue nos
manifieste el cantrario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, oposicion y en su case, portabilidad y Imitacion, enviando un
escrito acampanando una fotocopia del D.N.! ala siguients direccion: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un comso electrénico a
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AISUA CONSUM HUMA
CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
ACP 20-X
12/07/2019 11:30 : 2

12/07/2019 12:20 ’

|

1

I

I

12/07/2019 13:20
06/08/2019 14:31
12/08/2019 09:05

GRUP MICROBIOLOGIC

Proves/Assains Lafeats Rasultaty Coaceslrasld Misima L. Matead eduigia
RECOMPTE DE AEROBIS A 22°C g) ufe/ml 6 100 1 PNT_096
DETECCIO | RECOMPTE DE ufc/100mil 0 0 PNT_162
BACTERIES CLOSTRIDIUM <1
PERFRINGENS &)

DETECCIO | RECOMPTE DE ufe/100ml 0 0 “ PNT_113
BACTERIES COLIFORMES e)
R)ECOMPTE DE ESCHERICHIA COLI  ufe/100ml 0 0 < PNT_113
e
RECOMPTE D' ENTEROCOCCUS e}  ufc/100ml 0 0 <1 PNT_127
PLAGUICIDES ORGANOFOSFORATS
- v'li?'f‘rr:»'e.-s.{Ass:ﬁzigs Chrvitats Hesultais CGoncanfrasis Miwina a3, s [

AZINFOS ETIL e) uaf <0,10 0,10 0,1 PNT 218
TERBUFOS &) ugfl <0,10 0,10 0.1 PNT_218
CLORFENVINFOS e) Hg/l <0,10 0.10 0.1-0.1 PNT_218
ETHION e) Ve Jj] <0,10 0,10 0,1 PNT_218
FANFUR e} pg/l <0,10 0,10 0.1 PNT_218
CARBOFENTION &) ua/l <0,10 0,10 0.1 PNT_218
FCSMET &) pg/l <0,10 0,10 0,1 PNT_218
LEPTOFOS e} pgfl <0,10 0,10 0,1 PNT_218
AZINFOS METIL e) pg/l <0,10 0,1 PNT_218
BOLSTAR &) HaA <0,10 0,1 PNT_218
CLORQPIRIFOS e} pa/l <0,10 0,10 0,1 PNT_218
CUMAFQS e) paf <0,10 0,05 GC/MS
DEMETON (O) e} Hg/l <0,10 0,1 PNT_218
DIAZINCN e) Mg/l <(0,10 0,1 PNT_218
DICLORVOS e) Vel <0,10 0,1 PNT_218
DISULFOTON e) Mg/l <0,10 0.1 PNT_218
ETHOPRCP &) [Te]]] <0,10 0,1 PNT_218
FENSULFOTHION e) pall <0,10 0,1 PNT_218
LABORATCRI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiertal i al:_n;mifggl‘le‘lli Agéncia de Salut Pdblica de Catalunya, amb el nimero de registre Pagina 5de 8

Empresa cerlificada bajo 1S09001:2015 con numaro de certificada 0.04.18091
Conforme a lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 da 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales proporcionados son
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATOQRIS 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestién y servicic, asi
como proporcienarle infarmacién referente a nuestros productos y servicios gue puedan ser de su interés, inclusc por medios electrénicos salvo gua nos
manifieste el cortrario. Puede ejercer sus derechas de acceso, reclificacion, cancelacion, oposicion y en su caso, portabilidad y limitacion, enviando un
escrito acompafiando una fotocapia del D.N.! & la siguiente direccion: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS a enviando un comeo alectronico a



H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 ; . INFORME D'ASSAJOS
H I 8 b D ra tor! S Av. Falsat, 136 Pol, Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tino. 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15350 O

Identificacié det client = =_B N e

|
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a

iGde | tra - — — - e i =

i
<t AIGUA CONSUM HUMA :
CLIENTE i
I
i
]

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

ACP 20-X
12/07/2019 11:30 —{ I

12/07/2019 12:20

12/07/2012 13:20 ‘

06/08/2019 14:31
12/08/2019 09:05

FENTION &) pall <0,10 0,1 PNT_218
PARATION-METIL e} pg/l <0,10 0,1 PNT_218
MEVINFOS e) pafl <0,10 0,1 PNT_218
NALED e) ug/l <0,10 0,1 PNT_218
PHORATE e) ugfi <0,10 0,1 PNT_218

RONNEL e) Hg/l <0,10 0,1 PNT_218
STIROFOS e} ugh <0,10 0,1 PNT_218
TOKUTHION e} Vo] <0,10 0,1 PNT_218
TRICLORONATE €) pgl! <0,10 0,1 PNT_218
TRIBUFOS e} ua/l <0.10 0,1 PNT_218

PLAGUICIDES TRIAZINES '

Frovauldy g% iiniela Resuliats Contsntrasid Maxims I = Metodategia
AMETRINA e} Hg/l <0,1 0,1 PNT_218 1
ATRATON e) pg/! <0,1 0.1 0,1 PNT_218
ATRAZINA e) ug/l <0,1 0.1 0.4 PNT_218
PROMETON e} pg/l <0,1 0.1 0,1 PNT_218
PROMETRINA e} pg/l <0,1 0.10 0,1 PNT_218
PROPACINA e) Hg/l <0,1 0.1 0.1 PNT_218
SECBUMETON e) pg/l <0,1 0.1 0.1 PNT_218
SIMETRINA ) pafl <0,1 0,10 0,1 PNT_218
SIMAZINA e} pa/l <0,1 0.1 0,1 PNT_218
TERBUTILAZINA e} pa/l <01 0.1 0,1 PNT_218
TERBUTRINA ) pgfl <0,1 0,10 04 PNT_218
LABORATOR! inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i aimgifgc_!:‘lj Agénecia de Salut Plbiica de Catalunya, amb el nUmero de registre Pagina 6 de 8

Emprasa certificada bajo [S$09001:2015 con numerg de certificado 0.04.18091
Confarme a lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2018, le informamas que los datos personales proporcionados san
confidenciales y forman parte de los tratamientos tituiaridad de H3 LABORATCRIS 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nuestra gastion y servicio, asi
como progorcionarie informacién referente a nuestros productos y servicios que puedan ser de s interés, incluso por medios slectrénicos salvo que nos
manifieste el contraric, Puade ejercer sus derechos de acceso, rectificacidn, cancelacion, oposicion y en su caso, portabilidad y limitacidn, enviande un
escrito acompaiiande una fotocopia del O.N.! a |a siouiente direcclon: Av. de Falset, 136 - 43208 REUS o enviande un comreo electronica a



H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 - INFORME D'ASSAJOS
H [_albt’: ra”to r IS Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tino. 977 477 433  Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com  www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15350 LSBT
rIdergtiﬁ_c_a_gi()_ deiclient = : = —- _ = i
i : AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Dl 5
[ AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS |, 16 |
977 863 016 MONTBLANG ;
[ - o . TARRAGONA 43400 o L _,

Idenbficacid delamostra. _NN . I B

AIGUA CONSUM HUMA

CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL GLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

ACP 20-X
12/07/2019 11:30 l
12/07/2019 12:20
12/07/2019 13:20
06/08/2019 14:31

12/08/2019 09:05

TRIHALOMETANS

Proves/Asudige LR Consentmsid Maxima L. MNutodologh
BROMODICLOROMETA e} Hgfl 10,6 10 PNT_206
BROMOFORM e) padl <10,0 10 PNT_206
CLORODIBROMOMETA e) pafl <10,0 10 PNT_206
CLOROFORM e) ) pgfl 28,0 10 PNT_206
SUMA DE TRIHALOMETANS e} uafl 54,1 100 40 PNT_206

ALTRES PLAGUICIDES

ProvesfAseaigs Linitats Hesultats Congentracic Maxima LT Matodologia
PLAGUICIDES TOTALS el <0.5 0.5 PNT_218

BENCE s) Harl - <05 1 0.2 PNT_206

Discussié sobre I'Assaig/Resultats
|SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018 |

Leqislacion de la Muestra
‘iReaI Decreto 902/2018

RN E—

x} El cdiculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al iimite de deteccion, Los rasultados especificados en el apartado "Identificacion de la muestra” han sido
realizadgs * in situ ™ en el momento da la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el casc de muestras recogidas por l clients, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han side realizadas en el laboratorio de andlisis de H3 Laboratoris, de io contrario se indicarad el pardmetro externalizado: e). Explicacién: el simbolo " <"
precedente a un resultado , significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacidn. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposicion del
cliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas an la normativa aplicable.

El presenta infcrme sdlo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, |a referencia y toda la informacidn referente a la muestra ha sido proporcionada por
el cliante.

La copia parcial o total de este documento requiere la autorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris,

Laboratoric inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.

LABORATORI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i alimentaria de I' Agéncia de Salut Publica de Catalunya, amb el nimers de registre Pégina 7de 8
LSAA-319-14.
Empresa certificada baje 1IS08001:2015 con numero de certificado 0,04,18091
Conforme a lo gue estableca el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, la informamos que los datos personaies proporcionados son
confidenciales y forman parte de kes tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, S.L., con [a finalidad de agilizar nuestra gestion y servicto, asi
como preporcionarle informacion referenta a nuestros productas y servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios electrénicos safve gue nos
manifieste el contraric. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, oposicion y @n su caso, portabilidad y limitacion, enviando un
escrite acompafianda una fotocopia del D.N.I a la siguiente direccién: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un comeo electrdnico a
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Emprasa certificada baje 1S09001:2015 con numero de ¢ertificaco 0.04.18091
Conforme a lo que estabfece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 20186, le informamaos que los datos personales proporcionados son
confidenciales y forman parta de los tratamientos titularidad de H3 LABCRATORIS 2017, S.L., con la finalicad de agilizar nuestra gestién y servidio, asl
como proporcicnarle informacion referente a nuestros productos y servicios que pusdan ser de su interés, incluse por medios electranicos salvo gue nos
manifieste e! contrario. Puade ejercer sus derachos de acceso, rectificacion, cancelacion, oposicion y en su caso, portabilidad y limitacién, envianda un
escrito acompafanda una fotocopia del D.N.] a la siguiente diraccién: Av. da Falset, 136 - 43206 REUS o enviance un correo electrénico a



