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AIGUA CONSUM HUMA |
CLIENTE 1

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
CONTROL AGUA PCTABLE SEGUN RD 902/2018
01-D
24/09/2020 09:15
24/09/2020 10:00
24/09/2020 11:05
i fosh 28/09/2020 14:21
Deau % infzanne: 30/09/2020 09:12

GRUP FISIC-QUIMIC

Provas/Assalys Reguiiale Congeilvacid Maxima LG, Mewdologia
pH . 8,1 6,50 - 9,50 4,01- 10,01 Potenciomeria
Conductivitat uS/cm 557 2500 84 - 12880 Potenciometria
Clor lliure residual mg/) 0,56 0,2-1,0 0.01 Fotometria
Clor residual combinat x) ma/| <0,06 2 0,06 Calculo

PARAMETRES ORGANOLEPTICS

Provas/Agsaigs Umitate Reauitats Conrentrasid Minhna LG, Wistoiaiogin
Color mg/l P/Co 6 15 Fotoretria
Qlor indice 1 3 Organoléptico
Sabor indice 1.5 3a25°C Organoléptico
Terbolesa U.N.F. <(,39 1ab 0,39 Nefelometria

ProvsalAmiaigs Unitats Resultala Concentrecid Mixima <. Matodalogla
Amani ulll <().26 0.5 026 Expecirofotamétin

GRUP MICROBIOLOGIC
o

ProvenfAssaigs Lininain iEts e
Coliforms totals ufc/100ml -0 0 <1,0 Filtracion por membrana
Escherichia coli ufc/100ml 0 0 <1,0 Filtracion por membrana
Clostridium perfringens ufc/100ml 0 0 <10 Filtracion en membrana
Bacteris Aerobis Totals 2 22° C ufc/ml 5 100 1,0 Siembra en profundiada

|SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018
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Legislacion de la Muestra
iieal Decreto 902/2018
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LABORATCR inscrit at registre de laboratoris de salut ambiental | alimentaria de ' Agéncia de Salut PUblica de Catalunya, amb al numere de registre Pagina 1de?2
LSAA-319-14.
Errpresa certificaca bajo 1509001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforme a Ic que establecs el REGLAMENTO (UE) 2016/879 de 27 de abril de 2016, le informamas que los datos persenales propor cionados san
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, §.L., ¢on la finalidad de agilizar nues tra gestidn y servicio, asi
como preporcicrarle informacion refererte a nuestros productos y servicios gue puedan ser de su intends, incluso por medios e lectrénices salve gue nos
manifieste el contrario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, oposicion y en su caso, portabilidad y limitacion, enviando un
oscritc acompadiando una fotecopia ded D.N.I a la siguients direccion: Av. de Falset, 138 - 43206 REUS ¢ enviando un comeo slectronico a
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identificacié det! client
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AIGUA CONSUM HUMA

CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
01-D

24/09/2020 09:15
24/09/2020 10:00
24/09/2020 11:05
28/09/2020 14:21
30/09/2020 09:12
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x} El célculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al limite de deteccidn. Los resullados especificados e el apartado "dentificacion de la muestra” han sido
realizados * in situ " en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el casc de muestras recogldagor el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el laboratorio de analisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicara el parametrexternalizado: e). Explicacion; el simbolo " <"
precadente a un resultado , significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacion. La incertidumbre déos resultados esta calculada y a disposicidn del
clienta. Los valores indicados en color rojo v precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativaplicable.

El presente informe sdlo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la infermadin referente a la muestra ha sido proporcionada por
el cliente.

La copia parcial o tolal de este documento requiere la autorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab,

e o .

Director de Laboratorio Analista Laboratorio

Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas
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