H3 LABORATORIS 2017, S.L.
INFORME D'ASSAJOS

Ayv. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA
Tino. 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15325 AT MR

H?3 laboratoris

EXPERTS EN SALL. AMBIENTAL

ciert 0 e — AT
Nom Fiscal  AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccid
Nom Cial.  AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS |, 16
Telefons 977 863 016 MONTBLANG
Fax TARRAGONA 43400

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Wotiu de controf CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 502/2018
Referéencia Client ACP01-X

Data Presa Mostra 10/07/2019 1105 OBSERVACIONS

Data Recepcit 10/07/2019 12:00 | PARAMETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 10/07/201913:00 | ESTADO DE LA ok
Data Final Analisi 05/08/2019 13:11 MUESTRA

INCIDENCIAS -
MUESTA ACEPTADA si

Jata Emissio Informe  12/08/2019 09:22

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metpdologia
pH e) udes. pH 7.7 6.5-9.5 2 PNT_003
CONDUCTIVITAT &) pS/em 631 2500 0 PNT_034
CLOR LLIURE ) mg/l 0,46 1 0,06 PNT_021
CLOR COMBINAT &) mgfl 0,06 0,05 PNT_021

0,8 5 PNT_058

*roves/Assaigs ) Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia

OLORe) 1 3 1 PNT_058
SABCR &) 1 3 1 PNT_057
COLOR €) mg/l Pt/Co <5 15 ; PNT_084
TERBOLESA e) UNF 0,30 5 » PNT_40
‘roves/Assaigs Unitats Resuitats Concentracidé Maxima L.C. Metg;lologia
AMONI e) mg/l <0,05 0.5 0,05 PNT_036
CALCl e) Hol 81,20 <200 PNT_025

30Dl e) mg/l 13,1 200 03 PNT_025




H3 LABORATORIS 2017, S.L.
INFORME D'ASSAJOS

Av, Falset, 136 Pel. Ind. Agro-Reus. 43208 REUS - TARRAGONA
Tino. 877 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

r—

H?3 labcratoris

EXPERTS EN LA-UT AMBIZNTAL

N° de Mostra: A/ 15325

denliicacitdbintiog — —i—

Nom Fiscal  AIGUES DE MONTBLANG, S.L. Direccio

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS |, 16

Teléfons 977 863 016 MONTBLANC

Fax TARRAGONA 43400 |
Tipus de mostra  AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD $02/2018

Frocediment

Motiu de conirol

Referéncia Client  ACPO1-X

\Data Presa Mostra 10/07/2019 11:05 | OSSERVACIONS

Dafta Recepci6 10/07/2019 12:00 PARAMETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 10/07/2019 13:00 ESTADO DE LA ok
Data Final Analisi 05/08/2019 13:11 ;::é*;—’j;::ms

Data Emissié Informe  12/08/2019 09:22 MUESTA ACEPTADA si

L)

Proves/Assaigs

NITRITS e}
NITRATOS ¢)
FLUORURS e}
SULFATS e)
CLORUR e)
CIANURS e
=

ProvesiAssaigs
ALUMINI &)
ANTIMONI ¢)
ARSENIC ¢)
SELENI e)
MERCURI e)
BOR e}

CADMI e)

COURE e)
CROM e)
FERRO e)
MANGANES e)
NIQUEL e)
PLOM &)

Unitats Resultats Concentracié Maxima
mg/l <0,1 <0.1
mg/l 14 50
mg/l <0,5 15
mg/l 75,8 250
_. . mg/l <25 250
ua/l 0.01
Unitats Resultats Concentracié Maxima
pg/l <20 200
pg/l <1.0 _ 5
pg/l <1,0 10
ug/ <10 10
pg/l 0,5 1
mg/l <0,05 1
pgA <06 5
pgA 33 2
pah <25 50
paAl 10,00 200
pgA <25 50
pgA <40 20
Mg <40 10

L.C.
0,05
1
0,1
10
10
0,01

L.C.
10
<5
<5

<10

<1

<0,2

02

0,1
25

Metfodologia

PNT_074
PNT_068
PNT_068
PNT_088
PNT_072
PNT_108

Metodol_ogia

PNT_025
PEI958
PEIg58

PEIG58

PEIS58
PNT 122

PNT_025

PNT_025
PNT_025
PNT_032
PNT_025
PNT_025
PNT_025




H3 LABORATORIS 2017, S.L..

3 . INFORME D'ASSAJOS
H_ vla_bg l:a_torl S Av. Falset, 138 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

ZLPFEATS EM SALUT AMBIENTAL 11"0.977477433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com  www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15325 (AR

S B — - — - e
Nom Fiscal  AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccié

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS I, 16

Teléfons 977 8683 016 MONTBLANC

Fax TARRAGONA 43400

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Secollida per CLIENTE

Srocediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Wotiu de controf CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 502/2018
Jeferéncia Clienf  ACP01-X

Jata Presa Mostra 10/07/2019 11.05 OBSERVACIONS

Jdata Recepcid 10/07/2019 12:00 PARAMETROS IN SITU:
Nata Inici Analisi 10/07/2018 13:00 ESTADO DE LA ok
Data Final Analisi 05/08/2019 13:11 MUESTRA

INCIDENCIAS 5

Jata Emissio Informe  12/08/2019 09:22

MUESTA ACEPTADA si

OMPOSTOS VOLATILS HALOGENATS VOEX

“roves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodolqgia
1,2-DICLOROETA e) ug! <10 3 1 PNT_206
SUMA TRICLORETE + Ve ]| <40 10 <10 PNT_218
TETRACLOROETE

ARBURSAROMATICS POLICIELICS (HAR)

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
ACENAFTE e) £ ] <0,01 0.01 =it
ACENAFTALE &) g/ <0,01 0,01 PNT_218
ANTRACE e) pgll <0,01 0,01 PNT_218
BENZO(a)PIRE e) Hg/l <0,01 0.01 0,01 PNT_218
BENZO(2)ANTRACE e) ugA <0,01 o0t PNT_218
CRISENO e) Hg/l <0,01 0,01 ENTa2le
DIBENZO(a,h)ANTRACE €) g/ <0,01 0,01 PNT_218
FENANTRE e} ngh <0,01 0,01 ENIZ218
FLUORANTE ) ug/! <001 001 PNT_218
FLUORE e) ugA <0,01 001 PNT_213
NAFTALE &) ug/l <0,01 0,01 PNT_218
PIREe) . ughl <0,01 001 PNT_218
BENZO(b)FLUORANTE ¢) ug! <0,01 0,005 GoMS
BENZO(g,h,)PERILE e) ug/ <0,01 001 PNT_218
3ENZO(K)FLUARANTE e) Hgfl <0,01 0,01 EN[e2I0
INDE(1,2,3-cd)PIRE €) g/l <0,01 0,01 PNT_218

3UMA HID. POL. AROMATICOS e) ol <4,0 GC/MS




H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 INFORME D'ASSAJOS
H I a b 0 ra to "‘r S Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

SR TR N Tino. 877 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com  www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15325 A e

Norm Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccic

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS |, 16

Teléfons 977 863 016 MONTBLANG :
Fax TARRAGONA 43400 |

e Al AL I iy e A

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Motiu de controf CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client  ACPQ1-X

Data Presa Mosira 10/07/2019 11:05 OBSERVACIONS

Data Recepcio 10/07/2019 12:00 PARAMETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 10/07/2018 13:00 ESTADODE LA ok
Data Final Analisi 05/08/2019 13:11 MUESTRA

INCIDENCIAS -

Data Emissié Informe  12/08/2019 09:22

MUESTA ACEPTADA si

PLAGUICIDES ORGANOQCLORATS

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodelogia
ISODRINe) pg/ <0,10 GC/MS
CLORDA TRANS &) ug/l <0,1 0.10 0.1 PNT_218
CLORDACISe) gl <0,1 0.10 0,1 PNT_218
ALFA-HCHe) pg/l <0,1 0,10 0,1 PNT_218
BETA-HCHe) pgll <0,1 0,10 01 PNT_218
DELTAHCHe) ugA <0,1 0.10 01 PNT_216
GAMMA-HCH (LINDA) ¢) ug/ <01 0.10 01 PNT_218
HEPTACLORe) ugl <0,03 003 003 PNT_218
ALDRIN e) Hgh <0,03 0.03 0,03 PNT_218
HEPTACLOROEPOXID e) Hg/ <0,03 0.03 0,03 PNT_218
ALFA-ENDOSULFA ¢) pg/l <0,1 0.10 0.1 PNT_218
BETA-ENDOSULFA e) pg/l <0,1 0.10 01 PNT_218
ENDOSULFAN-SULFHATE e) pall <0,1 0.10 01 PNT_218
NONACLOR CIS ) ug/l <01 0,10 0.1 PNT_218
NONACLOR TRANS &) pg/l <0,1 0.10 01 PNT_218
p.p-DDD €) ugh <0,1 0.10 . PNT_218
p.p-DDE €) Hgh <0,1 0.10 o1 PNT_218
p,p-DDT e) pgh <0,1 0,10 ot PNT_218
DIELDRIN &) Haft <0,03 0.03 0,03 PNT_218
ENDRIN e) ug/! <0,1 0.10 o PNT_218
ENDRIN ALDEHID e) Hg/l <0,1 0.10 0,1 PNT_218
ENDRIN CETONA ) ugfl <0,1 0,10 0.1 PNT_218

METHOXYCHLOR e) ug/! <0,1 0,10 01 PNT_218




H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 : INFORME D'ASSAJOS
H Ia bo ra to rl S Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

EXPERTS EN SALUT AMBIEYTAL TT|'|0977477433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15325 AL A A

Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccia

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS |, 16
Teléfons 977 8683 016 MONTBLANC
Fax TARRAGONA 43400

: 1 ITHESITS —

Tipus de mostra  AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Wotiu de control  CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client  ACP 01-X

Data Presa Mostra 10/07/2019 11:05 | OBSERVACIONS

Data Recepcié 10/07/2019 12:00 PARAMETROS IN SITU:

data Inici Analisi 10/07/201913:00 | ESTADO DE LA ok

Data Final Analisi 05/08/2018 13:11 MUESTRA
INCIDENCIAS -

Jata Emissio Informe  12/08/2019 09:22

MUESTA ACEPTADA si

RUP MICROBIOLOGIC

“roves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima
RECOMPTE DE AEROBISA 22°Ce)  ufc/mi o8 100
DETECCIO | RECOMPTE DE ufc/100ml 0 o
BACTERIES CLOSTRIDIUM

PERFRINGENS e) B

DETECCIO | RECOMPTE DE ufc/100ml 0 0]
BACTERIES COLIFORMES e} -
RECOMPTE DE ESCHERICHIA COLI  ufc/100ml 0 0

e

RECOMPTE D' ENTEROCOCCUS )  ufe/100ml
3 ANOREOSEORATS

‘roves/Assaigs Unitats Resultats Concentracio Maxima
AZINFOSETIL ) pg/ <0,10 0,10
TERBUFQS e) ugh <0,10 0,10
CLORFENVINFOS ) ugh <0,10 0.10
ZTHION®e) _ woh <0,10 0,10
FANFUR 6) ugA <0,10 _ 0,10
CARBOFENTION e) ug/ <0,10 0,10
FOSMET e) poA <0,10 0,10
LEPTOFQSe) pgi <0,10 0,10
AZINFOS METIL &) Ha/l <0,10
BOLSTAR €) pg/l <0,10

CLOROPIRIFOS e) padl <0,10 0,10
SUMAFOS e) pg <0,10

JEMETON (O) e) Mg/l <0,10

JIAZINON &) ugf <0,10

JCLORVOS e} Ha/l <0,10

HNSULFOTON e) pgf <0,10

“THOPROP ¢) ugA <0,10

"ENSULFOTHION ¢) pa/l <0,10

L.C.
1

<1

=1

<1

L.C.
0,1

o1

0,1-01
0,1
0,1

0.1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Metodologia
PNT_036
PNT_162
PNT_1123

PNT_113

PNT_127

Metodologia

PNT_218
PNT_218
PNT_218
PNT_218

PNT_218
PNT_218

PNT_218
PNT_218
PNT_218
PNT_218
PNT_218
GC/MS
PNT_218
PNT_218
PNT_218
PNT_218
PNT_218
PNT 218




H3 LABORATORIS 2017, S.L.

13 1 - INFORME D'ASSAJOS
5-‘ 1 a bo ra to rl S Av. Falset, 138 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

EZPERTS EN EALUT AMBIENTAL Tino. 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15325 RO AT

Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccio
Wom Cial.  AIGUES DE MONTBLANC, S.L. G/ MURALLA ALFONS |, 16
Tefefons 977 863 016 MONTBLANG

Fax TARRAGONA 43400 !

identificacié de la mostra. =— i =
Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recoliida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Matiu de control  GONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

Referéncia Clienf  ACPO1-X
Data Presa Mostra 10/07/2019 11:05 QOBSERVACIONS

Data Recepcio 10/07/2019 12:00 PARAMETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 10/07/2019 13:00 | ESTADO DE LA ok
Data Final Analisi 05/08/2019 13:11 MUESTRA

INCIDENCIAS -

Data Emissio infarme  12/08/2019 09:22
MUESTA ACEPTADA si

FENTION e} pg/ <0,10 0,1 PNT_218
PARATION-METIL &) pg/l <0,10 0,1 PNT_218
MEVINFOS e) pa/l <0,10 0,1 PNT_218
NALED e) pall <0,10 0,1 PNT_218
PHORATE &) HgA <0,10 0.1 PNT_218
RONNEL e} pgf <0,10 0,1 PNT_218
STIROFOS e) pgi <0,10 0,1 PNT_218
TOKUTHION &) TTel] <0,10 0,1 PNT_218
TRICLORONATE &) pg/l <0,10 0,1 PNT_218

PNT_218

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracidé Maxima L.C. Metodologia
AMETRINA ) Hoht <0,1 8,1 PNT_218
ATRATON e} pgi <0,1 0.1 0,1 PNT_218
ATRAZINA e) ugf <0,1 0.1 01 PNT_218
PROMETON e) po/l <0,1 0.1 0,1 PNT_218
FROMETRINA €) pasl <0,1 0.10 0,1 PNT_218
PROPACINA e) Hgil <0,1 0.1 0.1 PNT_218
SECBUMETON e) Mg <0,1 0.1 0,1 PNT_218
SIMETRINA &) uaf <0,1 0,10 0,1 PNT_218
SIMAZINA e) Ho/t <01 0.1 0,1 PNT_218
TERBUTILAZINA e) pgi <0,1 0.1 01 PNT_218

TERBUTRINA e) ugh <0,1 0,10 01 PNT_218




H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 . INFORME D'ASSAJOS
H° laboratoris . ot 155 ot it ore et S5m0 2. TASRAGOR

EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL Tino, 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com  www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15325 (O AT
ity . . —

I

|Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccié !
Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS |, 16 !
Teléfons 977 863 016 MONTBLANGC I
Fax TARRAGONA 43400 |
l-!-_-r !ﬁ ‘_E_: I‘!;I = _.I' — = ] N I
Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA,

Recollida per CLIENTE

Srocediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Wotiu de control  CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client ACPO1-X
Jata Presa Mostra 10/07/2019 11:05 OBSERVACIONS

Jata Recepcio 10/07/2019 12:00 | PARAMETROS IN SITU:
Jata inici Analisi 10/07/201913:00 | ESTADO DE LA ok
Data Final Analisi 05/08/2018 13:11 MUESTRA

INCIDENCIAS . '
MUESTA ACEPTADA sl i

Jata Emissio Informe  12/08/2019 09:22

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
BROMODICLOROMETA €) pg/l <10,0 10 PNT_208
BROMOFORM €) . Hg/l 15 10 PNT_206
CLORODIBROMOMETA &) gl <10,0 10 PNT_208
CLOROFORM €) ugl <10,0 - 10 PNT_206

<40.0 40 PNT_208

SUMA DE TRIHALOMETANS e)
- LAGUICIDES
rOvEEIAES aigsr Unitzig Reésultats Concentracio Max/ma L.E Metodologia

PLAGUICIDES TOTALS <05 PNT_218
M_TRES ANALISIS

“roves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
3ENCEe) __ Hod <05 _ e 1 02 PNT_208
iscussis sobse FAssaio/Resultals |
ZGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018 I
egisiacitn de la Muesta

2al Decreto 902/2018 ]

El célculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al Iimite de deteccion. Los resultados especificados en el apartado "ldentificacidn de la muestra” han sido
Alizados " in situ " en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, este campo quedara vacio. Todas
& analiticas han sido realizadas en el laboratorio de anélisis de H3 Laboratoris, de lo confrario se indicara el parémetro externalizado: €). Explicacion: el simbolo " <
scedente a un resultado , significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacion. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposicién del
2nte. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable.

presente informe sélo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, ia refersncia y toda la informacion referente a la muestra ha sido proporcionada por

dliente.

1 copia parcial o total de este documento requiere la auterizacién expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

iboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.



H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 : INFORME D'ASSAJOS
H ! a bo ratoris Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43208 REUS - TARRAGONA

EZPERTS EN SALUT AMBIEMTAL Tino. 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com  www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 15325 IR

Winiificacio del cient e -
Nom Fiscai  AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccio

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/MURALLA ALFONS, 16

Teléfons 977 863 016 MONTBLANC

Fax TARRAGONA 43400 _

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Motiu de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client  ACP01-X

Data Presa Mostra 10/07/2019 11:05 OBSERVACIONS Il
Data Recepcio 10/07/2019 12:00 PARAMETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 10/07/2019 13:00 ESTADO DE LA ok
Data Final Analisi 05/08/2019 13:11 | MUESTRA

Data Emissié Informe  12/08/2019 09:22 | [NCIDENCIAS -
MUESTA ACEPTADA si

ACP* ANALISI COMPLERT DE POTABILITAT -A-

A
Director de Labaratorio Analista Laboratorio

Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas




