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! ACN/DC ANALIS| CONTROL DIPOSIT (AIGUA POTABLE) -\ ’g
GRUP VICROBIOLOGIC

<1,0 Filtracion por membrana

Collforms totals ufc/100ml

0 0
Escherichia coli ufc/100ml 0 0 <1,0 Filtracién por membrana
Clostridium perfringens ufe/100ml ¢] 0 <1,0 Filtracién en membrana
Bacteris Aerobis Totals a 22° C ufc/ml 6 100 1,0 Siembra en profundiada

Discussio sobre |'Assaig/Resuitats

'SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018 o ;

Legislacion de ia Muestra

Real Decretc 902/‘201 8

x} El célculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al limite de deteccién. Los resultados especificados e el apartado "ldentificacion de la muestra” han sido
realizados " in situ * €n el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidagor el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el laboratoric de analisis de H3 Laboratoris, de lo contraric se indicara el parametrexternalizado: e). Explicacién: el simbolo " <"
precedente a un resultade , significa que el valor obtenido esta por debajo det limite de cuantificacién. La incertidumbre déos resultades esta calculada y a disposicion del
cliente. Los valores indicados en color rojo v precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativaplicable.

El presente informe s6lo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la informadin referente a la muestra ha sido proporcionada por
el cliente.

La copia parcial o total de este documento requiere la autorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris,

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.
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Proves/Agsssigs Uriitais Rasulals Conce G, Matodalogis
pH udes. pH 8,2 6,50 - 9,50 4,01-10,01 Potenciometria
Conductivitat uS/cm 1.198 2500 84 - 12880 Polenciometria
Clor lliure residual mgfl 0,76 0,2-1,0 0,01 Folometria
Clor residual oombinat x) ma/l <0,06 2 0,06 Caleulo

Provar/sssinn Unitate ResultstE GonGe

Fotometria

H3 Laboratoris 2017, s.l. | C.I.F. - B-55720718 Inscrita al Registre Mercantil de Tamragona, Tom 3051, Foli210, Full n® T-52329

Color mg/l Pt/Co 0

QOlor indice 1 Organoléptico

Sabor Indice 2 Organoiéptico

Terbolesa U.N.F. <0,39 0,39 Nefelometria
ProwvaslAusaigs Unifats Reailemts Concenirapie Mkl LA Metadoicgia

Amoni mg/l <0,26 05 0.26 Espectrofotometria
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Tipus de mostra  AIGUA CONSUM HUMA
Recollida por CLIENTE
Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Motiu de contro]  CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referdncia Client 10D - LA GUARDIA

Data Fresa Mostra 21/10/2020 10:15 | OB3ERVAGIONS

Daia Recepci6 21/10/2020 12:41 PARABETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 21/10/2020 12:46 | ESTADO DELA oK
Data Finai Anélisi 26/10/2020 14:21 BUESTRA

Data Entissié informe  27/10/202010:33 | “ GIDENCIAS 2
MUESTA ASEFTADA S

PARAMETROS IM SITU
pl (unidades pH)
GCONDUCTIVIDAD
(rmicroSfen;)
CLORC LIBRE
RESIDUAL (ppm)
GLORD TOTAL
ESIDUAL (pam)
TEMPERATURA (°C)

g

H‘Hi_.,
Director de Laboratorio Analista Laboratorio
Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas
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