B

oratori d’analisis comarcal ®

EnPRESA CERTIFICADA

AIGUES MONTBLANC
MURALLA ALFONS |, 16 BAIXOS
43400 MONTBLANC

TARRAGONA
INFORME D'ASSAIG
SOL-LICITANT: AIGUES MONTBLANC
DATA RECOLLIDA: 26/05/15 DATA RECEPCIO: 26/05/15
DATES ANALISIS: Inici: 26/05/15 Final: 01/06/15
TIPUS DE MOSTRA: AIGUA DE CONSUM
PUNT DE MOSTREIG: 25 ACND
QBTENCIO MOSTRA: PROPI INTERESSAT
REFERENCIA: 51603 N°INFORME: 1107/15 DATA EMISSIO: 01/06/15
ANALISI D'AIGUA DE CONSUM (R.D. 140/2003)
ACN DIPOSIT
VALOR
PARAMETRE PNT METODE LaURA  RESULTAT  PARAMETRIC
(R.D.140/2003)
«Caracters organoléptics
g I 2a12°C
5 OLOR Dilucions Index dilucio 1 3 5 25°%
: SABOR Dilucions Index dilucio 1 Sai
3 COLOR 1015 Colorimetria mg /1 Pt-Co 0 15
& TERBOLESA 1013  Turbidimetria U.N.T. <01 1
= *Caracters fisico-quimics
CLOR RESIDUAL 1014 D.P.D. mg /| Clz 0,4 1,0
CLOR COMBINAT 1014 D.P.D. mg/fCl <0,1 2,0
pH 1001  Electrometria Unitat de pH 7,2 65-95
CONDUCTIVITAT 1002  Elecirometria uS /cma 20°C 666 2500 a 20°C
*Caracters no desitjables
NITRATS 1009  Espectrofotometria mg /I NOs 12,5 50
AMONI 1011 Espectrofotometria mg /| NH4 <0,05 0,5

sCaracters microbiologics
COLIFORMS TOTALS 1845 Filtraci® membrana ufec. /100 ml ABSENCIA ABSENCIA

Escherichia coli 1846  Filtracié membrana ufc. /100 ml ABSENCIA ABSENCIA
Clostridium perfringens 1849  Filtracid membrana ufc./100m ABSENCIA ABSENCIA
AEROBIS 22°C 18561 Sembra agar nutritiu ufc. /ml 0 100 (nivell guia)

OBSERVACIONS: Mostra correcta per als parametres analitzats segons R.D.140/2003.

[ Els resultats del present dictamen corrésponsh tinicament a la mostra rebuda i analitzada [Pag 1/ ]

Revisat per: Aprovat per:
Director del taboratori Responsable Técnic

Anna Séanchez Farré Anna Masdeu Roselld 1/06/15

* Prohibida la reproduccion parciai de Wsi a aprobacion de Laboratori Comarcal d'Analisis Cliniques S.L.
= Esteblecimiento Técnico Auxiliar de-aAC.A. (Agéncia Catalana de 'Aigua)

« Laboratorio inscrito en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Catalunya n® 269

« Laboratorio autorizado por la Direccidn General de Salud Publica n® R2-010-94

LABORATORI COMARCAL D’ANALISIS GLINIQUES S.L.

NIF: B-43352681 * Reg, Mercantil Tarragona: Torne 828. Folio 149. Hoja T-4001. Inscripcidn 1A.
¢/ Pintar Potau, 19 « Tel. i Fax 977 86 13 20 » 43400 MONTELANG

info@labdandal.com



AIGUES MONTBLANC
MURALLA ALFONS |, 16 BAIXOS
43400 MONTBILANC
TARRAGONA
INFORME D’ASSAIG
SOL-LICITANT: AIGUES MONTBLANC
DATA RECOLLIDA: 23/09/15 DATA RECEPCIO: 23/09M15
DATES ANALISIS: Inici: 23/09/15 Final: 28/09/15
TIPUS DE MOSTRA: AIGUA DE CONSUM
PUNT DE MOSTREIG: 25ACND
OBTENCIO MOSTRA: PROPI INTERESSAT
REFERENCIA: 53132 NeINFORME: 2023/15 DATA EMISSIO: 28/09/15
ANALISI D'AIGUA DE CONSUM (R.D. 140/2003)
ACN DIPOSIT
VALOR
PARAMETRE PNT  METODE N GURA  RESULTAT  PARAMETRIC
(R.D.140/2003)
sCaracters organoléptics
g _OLOR Dilucions Index dilucié 1 2alzt
’ SABOR Dilucions index dilucié 1 28 .
;{ COLOR 1015  Colorimetria mg /| Pt-Co 0 15
T TERBOLESA 1013 Turbidimetria U.N.T. <0,1 1
B sCaracters fisico-quimics
CLOR RESIDUAL 1014 D.P.D. mg /| Cl 0.4 1,0
CLOR COMBINAT 1014 D.P.D. mg/1Cl 0,2 2,0
pH 1001  Electrometria Unitat de pH 7,9 65-95
CONDUCTIVITAT 1002  Electrometria uS/cma 20°C 832 2500 a 20°C
«Caracters no desitjables
NITRATS 1009  Espectrofotometria mg /1 NO3 17,0 50
AMONI 1011 Espectrofotometria mg /| NH4 <0,05 05
*Caracters microbiologics
COLIFORMS TOTALS 1845  Filtracid membrana ufc. /100 ml ABSENCIA ABSENCIA
Escherichia coli 1846  Filtracié membrana ufc./100ml  ABSENCIA ABSENCIA
Clostridium perfringens 1849  Filtracié membrana ufc./ 100 mi ABSENCIA ABSENCIA
AEROBIS 22°C 1851  Sembra agar nutritiu ufec./ml 3 100 (nivell guia)

OBSERVACIONS: Mostra correcta per als parametres analitzats segons R.D.140/2003.

| Els resultats del present dicfamen)corresponen tnicament a la mostra rebuda i analitzada 1Pag 171
Revisat per: . Aprovat per:
Director del laboratofi Responsable Técnic
Anna Sénchez Farré, 28/09/15 Anna Masdeu Rosellé 28/08/15

* Prohibida la reproduccién parciat-de este info e,sin% aprobacion de Laboraforl Comarcal d'Analisis Cliniques S.L.
+ Establecimiento Técnico Auxiliar de Ja.A-€-47{Agéncia Catalana de Aigua)

» Laberatorio inscrito en el Registro de Laboratorios Agroalimentarios de Catatunya n® 269

» Laboraforio autorizado por la Direccion General de Salud Piblica n® R2-010-84

LABORATORI COMARCAL D’ANALISIS CGLINIQUES S.L.

MIF: B-43352681 » Reg. Mercantil Tarragona: Tomo 828, Folio 149, Hoja T-4001. Inscripcidn 1A
o/ Pintor Potau, 19 = Tel. i Fax 877 86 13 20 = 43400 MONTBLANC

info@labdandal.com



