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GRUP FiSiC-QuUIMIC

Proves/Ansalgs Unitata Feaullats ONSEN & I'p‘ ivima L. Mealkodalogia
pH udes. pH 8,2 6,50 -9,50 4,01 - 10,01 Potenciometna
Conducfivitat pSfem 7489 2500 84 - 12880 Potenciometria
Clor lliure residual mg/l 0.61 0.,2-1,0 0,01 Fotometria
Clor residual combinat x) ma/f <0,06 2 0,06 Calgulo

PARAMETHES ORGANOLEPTICS

ProvesiAszalos Uniats Rewuitats Concanivecis Mindm (P WMelodologia
Color mg/l Pt/Co 5 15 Fotometria
Olor Indice 1 3 Organoiéptico
Sabor Indice 1 3a25°C Organoléptico
Terbolesa U.N.F <0,39 1as 0,39 Nefelometria

CATIDNS

valides Rl Unitats Raauftats Concontracld Mixima LG Matodalogis
Amoni afl <[ 26 0.5 0,24 Espectiofotomalio

GRUF MICRDEIDLGGiC

Prowe Lititats Resuibris Canventrpcis Mawinma L.C. Melodclmgin
Coliforms totals ufc/100m| 0 0 <1,0 Filtracién por membrana
Escherichia coli ufc/100ml 0 0 <1,0 Filtracién por membrana
Clostridium perfringens ufc/100m! 0 0 <1,0 Filtracién en membrasia
Bacteris Aerobis Totals a 22° C ufe/ml 0 100 <1,0 Slembra en profundiada

Discussig sobre Assaig/Resultats

{SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018
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LABCRATORI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i alimentaria de I Agéncia de Salut Puglica de Catalunya, amb & nimerc de registre Pagina 1 de 2
LSAA-315-14.
Empresa certificada bajo 1S09001:2015 con numerc de certificada 0.04.18091
Conforme 2 lo que establece el REGLAMENTCQ (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos persenale~ proporcionados son
confidenciales y forman parte de los tratamientos #tularidad de H3 LABORATORIS 2017, §.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestion y servicie, asl
como proporcionarle infarmacién referente a nuestros productos y servicios que puedan ser de su inferés, incluso por medics slectrénicos salvo que nos
manifisste el con'rario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacian, cancelacién, oposicion y en su case, portakilidad y limitacién, enviande un
escrlte acompariando una fotocopia del D.N.| ala siguiente direccion: Av. de Falset, 136 - 43208 REUS o anviande un comreo electrénico &
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%) El célculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al limite de deteccién. Los resultados especificados en el apartado "Identificacion de la muestra” han sido
realizados " In situ " en el momento de !a recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el laboratoric de anélisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicara el parametro externalizado: e). Explicacidn: el simbolo " <"
precedente a un resultado , significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacion. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposician del
cliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable.

El presente informe sola da fe de la muesira analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la informacion referente a la muestra ha side proporcionada por
dl cliente.

La copia parcial o total de este documento requiere la autorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en gjercicies da intercomparacién de lelab.

Director de Laboratorio Analista Laboratorio

Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas
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