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N° de Mostra: A / 17962
Identiflcamé del client

O

977 863 016

AIGUES DE MONTBLANC S.L.
AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

gl '

C/ MURALLA ALFONS |, 16 i

MONTBLANG
TARRAGGONA 43400

CLIENTE

25-D

AIGUA CONSUM HUMA

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 802/2018

24/09/2020 09:25
24/09/2020 10:00
24/09/2020 11:05
28/09/2020 14:29
30/09/2020 09:12

GRUP FISIC-QUIMIC

Froves/Avsaigs

pH

Conductivitat

Clor lliure residual

Clor residual combrnat X)

Lfryitwtn Hezulinlz Conesntracit Maxima, 4 Wi i"'l",lrljr—J
udes. pH 8.1 6,50 - 9,50 4,01 - 10,01 Patenciometria
uS/em 973 2500 84 - 12880 Potenciometria
mg/l 0,55 0, 2-1 0 0,01 Fotomefria
mo/l 0,12 0,06 Calculo

PARAMETRES DRGANULEFTICS

ProvesfAssaigs
Color
Olor
Sabor
Terbolesa

3 W it Concantracis Misima IWstondels K0 [
mgll Pt/Co 0 15 Fotometria

indice 1 3 Organoléptico
ingice 1,5 3a25°C Organoléptico
U.N.F. <0,39 1a5 Nefelometria

=i As%alngs

U-'rlrﬂ"1 Resultsts Concentracid Midxima Matodalogla

Amoni <f} 26 a5 078 Espectreiniomet s
GRUF‘ MICRDE!GLGGIC

Cohforms totals

Escherichia coli

Clostridium perfringens
Bacteris Aerobis Totals a 22° C

Discussid sobre fAssaig/Resultats

|SEGUN LOS PARAMETROS ANALTZADQOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RC RD902/2018 ;

(L) Mietod ol 1,||
ufe/100ml 0 0 <10 Filtracién por membrana
ufc/100ml 0 0 <1,0 Filtracién por membrana
ufc/100mt 0 0 <10 Filtracién en membrana
ufe/ml 3 100 1,0 Siembra en profundiada

Legislacion de la Muestra __-_“,___

‘Rear Decreto 902!201 8
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Empresa certificada bajo 1509001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforme z lo que establece el REGLAMENTC (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2018, le informamos que los datos personales propor cionados san
confidenciales y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nues tra gastion y servicio, asi
como proporcionare informacion referante 8 nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios & lecirdnicos salvo que nos
manifieste el conraro. Puede ejercer sus derechos de acces, rectificacion, cancelacion, oposicidn y en su caso, portabilidad y limitacion, enviando un
ascrito accmpariando una fotocopia del D.N.] ala siguients direccidn: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un ¢omeo electranico a
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AIGUA CONSUM HUMA
CLIENTE

MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
25-D

T 24/09/2020 09:25 NG — - Tl
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x) El calculo se realiza sin tener en cuenta los resultados inferiores al limite de deteccién, Los resultados especificados e el apartade "Identificacién de la muestra” han sido
realizades " in situ " en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidagor el cliente, este campo quedara vacio. Todas
las analiticas han sido realizadas en el labaratorio de anélisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicaré el parametrextemalizado: e). Explicacion: el simbolo " <"
precedente a un resultado , significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacién. La incertidumbre déos resultados esta calculada y a disposicién del
clisnte. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones Indicadas en la normativaplicabte.

El presente informe sélo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la informadn referente a la muestra ha sido proporcionada por

el cliente.
La copia parcial o total de este documento requiere la autorizacién expresa y per escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.
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Director de Laboratorio Analista Laboratorio
Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas
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Empresa certificada bajo 1509001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforme a lo que establace el REGLAMENTO (UE) 2016/679 da 27 de abril de 2016, le informamos que los datos personales propor cionados san
confidencialas y forman parte de los tralamientos titutaridad de H3 LABORATORIS 2017, S.1., con la finalidad de agilizar nues tra gestion y servicia, asi
come propercionarle informacion referanta a nuestros productos y servicios gue puedan ser de su interés, incluso por medios e [ectronicos salva gue nos
manifieste el contraria, Puede ejercer sus derachos de acceso, rectificacion, cancelacién, opasicion y en su caso, portabilidad y limitacidn, enviando un
escrito acompafiando una fotocopia del D.N. a la siguiente direccion: Av. de Falsat, 136 - 43206 RELIS o enviande un comreao alectrénico a



