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N° de Mostra: A / 16884 A
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Mom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

¥om Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

Feléfons 977 863 016

Fax

Direccio
C/ MURALLA ALFONS |, 16

MONTBLANC
TARRAGONA 43400

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA
Recollida per CLIENTE
rocediment MOSTRA RECOLLIDA SEGONS PNT-0001 | PNT-0001A

CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
25X - AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

‘otiu de control
Referéncia Client

data Presa Mostra _ 26/03/2020 1010 | OBSERVACIONS

Yata Recepcié 26/03/2020 11:05 | PARAMETROS IN SITU:

\ata inici Analis] 27/03/2020 13:01 | ESTADO DE LA oK

Yata Final Analisi 31/03/2020 08:35 | MUESTRA

ata Emissié Informe  31/03/2020 08:36 | [VCIDENCIAS -
MUESTA ACEPTADA S

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
pH udes. pH .83 6,50 - 9,50 4,01-10,01 Potenciometria
Conductivitat pSfem 839,7 2500 84 - 12880 Potenciometria
Clor lliure residua . mgfl 0,41 0210 0,01 _Fotometria

Clor residual com mgh! 0,11 2 0,06 Calcuio

rovesiAssaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
Color mgl Pt/Co 2 15 Fotometria

Olor indice 1,5 3 Organoléptico 5
Sabor Indice 15 3a25°C Organoléptico
Terbolesa UN.F. <0,39 1as 0,38 Nefelometria
ATIONS

‘roviss/Assaigs Linitats Resliltats Concantracia Maxims L.C Metodologia

Amani ] <[ 26 0.5 028 Eepectrofoiometra
RUP MICROBICLOGIC

‘roves/Assaigs Unitats Resultats Concentracid Maxima L.C. Metodologia

Coliforms totals ufc/100ml 0 ___ b <1,0 Filtracién por membrana

Zscherichia coli ufc/100ml 0 0 <10 e e e

aal Decreto 902/2018
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Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA SEGONS PNT-0001 | PNT-0001A

Motiu de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client 25X - AIGUES DE MONTBLANC, S.L.
Data Presa Mosira 26/03/2020 10:10 OBSERVACIONS

Data Recepcié 26/03/2020 11:05 PARAMETROS IN SITU:
Data Inici Analisi 27/03/2020 13:01 ESTADO DE LA oK
Data Final Analisi 31/03/2020 08:35 | MUESTRA

INCIDENCIAS .

Data Emissio Informe  31/03/2020 08:36

MUESTA ACEFTADA Sl

1) El calculo se realiza sin tener en cuenta [os resuftados inferiores al Iimite de deteccitn. Los resultados especificados en el apartado "Identificacion de [a muestra” han sido
ealizados " in situ " en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, aste campo quedara vacie, Todas
as anallticas han sido realizadas en el laboratorio de anélisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicaré el pardmetro externalizade: e). Explicacién: el simbelo " <"
srecedente a un resultado , significa que el valor obtenido esta por debajo del iimite de cuantificacién. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a dispesicion del
nliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable.

2] presente informe solo da fe de [a muestra analizada. El tipo de muestra, ia procedencia, la referencia y toda la informacién referente a la muestra ha sido proporcionada por

2l cliente.
L.a copia parcial 0 fotal de este documento requiere la autorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

|_aboratario inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.
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Director de Laboratorio Analista Laboratorio
Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas



