gona, Tom 3051, Foli210, Full n° T-52329, Inscripcid 12

H3 Laboratorig 2017, s.I. | C.L.F. - B-55720718 Inscrita al Registre Mercantil de Tarra

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 . INFORME D'ASSAJOS
H°® laboratoris e, 15 Pt Ay s, 49200 LS. TARAGONA

EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL Tino. 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 14645 HIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIII
i AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Dircccid
ANom Cial, AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS |, 18
ITeIéfons 977 863 016 MONTBLANC
|Fax TARRAGONA 43400

— — ' !

e ———— ———-————1I

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recoltida per CLIENTE

Brozzdiment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Moviu wie control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referzncia Client  ACN 10-D

Data Prass Mostra 10/04/2019 10:07 CBSERVACIONS

a Recepcis 10/04/2019 12:58 | PARAMETROS Iv SITU:
Uata Inicl Analis! 10/04/201913:27 | ESTADO DE LA OK
Deta Final Anilisi 13/04/2019 11:55 | MVESTRA
Data Emissic Informe  16/04/2019 14:53 Iy CBECS

MIESTA ACEPTADA SI
PARAMETROS IN SITU

PRCPORCIONADOS

POR EL CLIENTE
TIRBIDEZ (NTU: 0.18
CONDUCTIVIDAD 755
fmicroSenr

CLORC Li3RE 0.62
RESIDUAL (ppm
TEMPERATURA (-C) 114

GRUP FISIC-QUIMIC

Proves ‘Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L. C Metodologna
Conductmtat uSIcm=_ o __._®&20 2500 9412880 Potena?nlet.rja ___"
" Clor lliure re5|dual mgy/l 0,62 0,2-1,0 0,01 Fotometria |
Slor residual combinat x) mgy/l 0,11 2 0,08 . ___Calculo ]
“pH , udes. pH 8.3 6.50 - 9.50 £,01-10,01 Patenciometria

Provas:Assalgs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologiz
Color mg/l P/Co 8 15 Fotormetria )
__Olor Indice 1,5 '3 _ Organoléptico
"sabor indice 1,5 3a25°C . _ Organdiéptico
Terbolesa U.N.F <0,39 1a5 0,39 Nefelomatria
CATIONS
Proves /Aszaigs Unltats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodoiogia
|_Amoni mg/l <0,26 0.5 0,26 Expactofoometria
LABORATORI inscrit al reglstre da laboratoris de salut ambiantal i alli:?imi‘la 9(_1:4I Agéncia de Salut Pablica de Catalunya, amb el nimero de registre Pagina tde3

Empresa cerlificada bajo 1S09001:2015 con numero de cerifficado £.04.18091
LConforme a ko que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 da abril de 2018, la infarmamos qua las datos persanales proporclonados son
confidenciales y forman parte de los fratamientos titularidad de H3 LABORATORIS 2017, 8.L., con la finalidad de agilizar nuestra gestion y servicio, asi
como proporcionarle infarmacian referente a nuestros productos y servicios que puedan ser de su interés, incluso por medios electronicos salvo qua nos
manifieste el contrario. Puede ejercer sus derechoc de acceso, rectificacién, cancelacicn, oposicién y en su caso, portabilidad y limitacion, erwiando un
escrito acompatiando una fotocapia del D.N.| a la siguiente diregcién: Av. de Falset, 136 - 43208 REUS o enviando un correo electrdnico a



H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 : INFORME D'ASSAJOS
H l a bo ra to rl S Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

EXYPERTS EN J:*LUT AMBIENWNTAL Tino. 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com  www.h3laborators.com

N° de Mostra: A / 14645 RV SRR

Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccit

Norm: Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. G/ MURALLA ALFONS |, 16

Telefous 977 863 018 MONTBLANG

Fex TARRAGONA 24111 7

Tpus de mestra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procedimer: MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Fotiv de coafrol  CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 802/2018
Roferéncia Cient  ACN 10-D

Data Prasa Mosira 10/04/2019 10:07 CBSERVAZIOMS

Data Rocepeio 10/04/2018 12:58 PARAMETROS IN SITU: i
Data Inici £Anafisi 10/04/2019 13:27 ESTADD DE LA oK !
Data Final Andlisi 13/04/2019 11:55 MUESTRA

Data Emissid nforme  16/04/2019 14:53 INCIDENGIAS -
MUESTA ACERPTADA Sl

PARANETROS IN SiTU
PROPORCIONADOS

POR EL CLIENTE
TURBIDEZ :MTU) 0.18
CONDUCTIVIDAD 755
\micraS/em)

CLORO LIBRE 0.62
RESIDUAL (ppm)
TEMPERATURA ~C! 114

GRUP MICROBIOLOGIQ

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracio Maxima L.C. Metodologia
: H H msmi:tals= ufe/100ml o 0 <10 Filtracién por membrana
_ Escherichia coli o ufc/100ml 0 0 <10 Filtracion por membrana
Bacteris Aerobis Totals a 22° C ufe/mi 0 100 <1,0 Siembra en profundiada ‘
0 0 <10 Filtracién en membrana J' -

_ Clostridium perfringens ufc/100ml

Real Decreto 902/2018 T
%) El cdloulo se realiza sin tener en cuenta los rasultados inferiores al limite de deteccién. Los resultados especificados en el apartado "Identificacién de la muestra” han sido
realizados " in situ " en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muesiras recogidas por el cliente, este campo quedara vacio. Todas
lag analiticas han sido realizadas en el laboratorio de andlisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicara el parémetro externalizado: e). Explicacion: el simbola " < *
precedente a un resultado , significa que el valor obtenido esté por debajo del limite de cuantificacidn. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposicién del
dlienta. Los valores indicados en color rojo y precadidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la norrmatfiva aplicable.

El presente informe sdlo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la Informacion referente a la muestra ha sido proporcionada por

al cliente.
La copia parcial o total de este documento requiere la aulorizacion expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio Inscrito en ejercicios de intercomparacion de lelab.

LABORATOR! Inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i alimentaria de I' Agéncia de Saiut Plblica de Catalunys, armtr ¢l nimero de reqistra Pagina 2 de 3
L5AA-318-14.
Empresa certificada bajo 1S08001:2015 con numero de certificado 0.04.18091
Conforme & ko que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2018, le informamos que los datos personales propoicionades son
cenfidenciales y forman parte de los tratamlentas ttularidad de H3 LABCRATORIS 2017, S.L., con la finalidad de agilizar nuesira gestion y servicio, asi
como proporcicnarle informacién referente a nuestros productos y sarvicios que puedan ser de su interés, incluso par medios electronicos salve qus nos
manifieste el contraric. Pueds ejercer sus derechos de acceso, ractificacion, cancelzclén, opesicién y en su caso, poriabilidad y limitacion, snviando un
eserito acompafando una fotocopia dal D.N.| 3 |a slguiente direccldn: Av. de Faiset, 136 - 43206 REUS o enviando un correo electrénica a




H3 LABORATORIS 2017, S.L..

3 : INFORME D'ASSAJOS
H I a bo ra to rl S Ay, Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

EXPERTS EN SALUT AMBIENTA AL Tlno.977477433 FEX
E.Mzil hola@h3laboratoris.com  www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A / 14645 AT RO

- N W _—-—-——— =y
Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Direccib
Nea Diel, AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS I, 16
Teigforis 977 863 016 MONTBLANGC
Fax TARRAGONA 43400

Tipus o'= mostra AIGUA CONSUM HUMA
Recollida per CLIENTE '
Procodiment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Motiu de eontrol CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Client  ACN 10-D

Dzte Presa Mostra 10/04/2019 10:07 CESERVETIONS

~t~ Recepcis 10/04/2019 12:58 PARAMETRCS IN SiTU:
(1Hata fnici Anilisi 10/04/201913:27 | ESTADC DE LA oK
Data Fnal Analisi 13/04/2019 11:55 | TUESTRA
INCIDENGIAS .

Data Emissio informe  16/04/2019 14:53

MUESTA ACEPTADA Sl
PARAWMETRCS IN SITL
PROPORCIONADOS

PGR EL CLIENTE
TURBIDEZ (NTL" 0.18
CONDUCTIVIDAD 755
jmcroSrem)

CLORO LIERE 0.62
RESIDUAL{Lpry;
TEMPERATURA °C) 114

9

. rector de Laboratorio Analista Laboratorio
“Pere Ferraté Marti Alejandro Hervas
LABORATORI inscrit al registre de laboratoris de salut ambiental i alimentarla de I" Agéncia de Salut Pablica de Catalunya, amb el nimero de regisire Pagina 3 de 3
AA-318-14,

Empresa certificada bajo 1S08001:2015 con numero de certificado 0.04.18081
Canforme a ko qus establece ef REGLAMENTO (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2616, le informamos que los datos personales properclonadas son
confidenciale: y forman parte de los tratamientos titularidad de H3 LABORATCRIS 2017, $.L., con ia finalidad de agilizar nuestra gzstion y setvicio, asl
como proporsionarle informacion referente a nuestros productos y senvicies que puedan ser de su interés, incluso por medics electrdnicos salve gus nos
raniflesta el contraric. Pueds ejercer sus derschos de acceso, rectificacion, cancelacian, oposicion y en su caso, pertabilidad y limitacion, enviando un
escrito acompananda una fotocapia del D.N.] & la siguiente diraccién: Av. de Falset, 1368 - 43206 REUS ¢ enviande un sorreo electrénico a




H3 LABORATORIS 2017, S.L.

3 : INFORME D'ASSAJOS
H I a bo ra to r I S Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

EXPEATS EN SALUT AMBIENTAL 11“0.977477433 Fax
E.Mall hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

N° de Mostra: A/ 14646

T Y R o A

: ] R TS )

Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L. Dirvegio

Norr Ciai. AIGUES DE MONTBLANC, S.L. C/ MURALLA ALFONS |, 16
Telérons 977 863 016 MONTBLANG

Fer TARRAGONA 43400

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Precediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Mativ de contrel CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referéncia Ciferit  ACN 40-D

Lata Presa Mostia 10/04/2018 11:30 OBSERVACIONS

Data Recepuid 10/04/2018 12:58 PARAMETROS IN SITU:
Dats 'nici Analisi 10/04/2019 13:27 ESTADO DE LA OK
Data Final Andlisi 13/04/2019 11:56 MUESTRA

INCIDENCIAS -

Data Emissio imnforme  16/04/2019 14:53 .
HUESTA ACEPTADA 35l

PARAVETROS IIY SITU
FROPORCIONADOS
POR EL CLIENTE
TUREIDEZ INTU;
CONDUCTIVIDAD
(microS.cmi

CLORO L/BRE
RESIDUAL ppm)
TENMPERATURA ,°C}

GRUP FISIC-QUIMIC

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracio Maxima L.C. Metodologia
_Conductivitat pS/em 629.4 2500 _ 84 - 12880 Potenciometria
_Clor lliure residual ) mgd 072 0,2-1,0 0,01 Fotometria i
_Clorresiduai combinat_x) mgl 0,17 2 _ 008 Caleulo {

pH udes. pH 8.3 6.50 - 9.50 4.01-10.01 Potenciometria A

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima L.C. Metodologia
_Color mg/l PYCo_ 3 15 i Fotometria ~
_Olor _ Indice 1 3 _Organoléptico
Sabor Indice 15 3a25°C Organaléptico.

Terbolesa U.N.F. <0.38 1a5 0,39 Nefelometria

CATIONS

Proves/Assaigs Unitats Resultats Concentracié Maxima [.C. Metodologia

Amoni. mg/| <026 05 oa  Espectoobomeris

LABORATORI inscrit al registre de laboratorsis da salut amblantal i alimantaria de ' Agéncia de Salut Poblica de Catalunya, amb él nimero de ragistra Pagina 1 de 3

LSAA-319-14.
Empresa certificada bajo IS08001:2015 con numerd de certificado 0.04.18091
Conforma a lo que sstablace el REGLAMENTC {UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, le informamos que los datos persanales proporcionados son
confidenciales y forman parta de los tratamlentas titularidad de H3 LABORATORIS 2017, S.L., con |a finalldad de aqilizar nuestra gestion y servicio, asi
comp proporcionaria infarmacién referente a nuestres productos y servicios que puedan ser de su inferés, incluso por medias electrénicos salvo que nos
manifieste el contrario. Pueds ajercer sus derechos de accesa, rectificacidn, cancelacicn, oposicidn y en su ¢aso, portabilidad y limitacian, enviando un
escrito acompaiando una fotocopia del D.N.| a la slguiente direccidn: Av. de Falset, 136 - 43206 REUS o enviando un correo electrénico a




